
= ~g 163 .=.r- 1 bar WASSER 
- ND < 100 mbar, ND Anschlu86 

Bemertwng: 

H5762218 I Gas 

~f:: STROM ~~ 6 KV 110 KV ~~aM. - Fremdleitung 
MS 20 KV /30 KV - Beleuchtung 

Das güHige technische Regelwerk der 
DVGW (z.B. GW315 etc.) und das 
Merkheft für Baufachleute der VDEW 
sind zu beachten ! 
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d11138
Legende
3 Krentruper Str.

d11138
Legende
 1 Schötmarsche Str.

d11138
Legende
2 Lemgoer Str.

d11138
Legende
 2 Werreanger

d11138
Textfeld
Heiden

d11138
Textfeld


d11138
Textfeld
Müssen

d11138
Textfeld
Billinghausen

d11138
Textfeld
Kachtenhausen

d11138
Textfeld
Ohrsen

d11138
Textfeld
Pottenhausen

d11138
Textfeld
Waddenhausen

d11138
Textfeld
Hagen
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Textfeld
Hardissen
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Rechteck

d11138
Stempel

d11138
Linie


d11138
Linie


d11138
Textfeld
 Mitteldruck 100 mbar -1 bar

d11138
Textfeld
Niederdruck <100 mbar
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Stempel

d11138
Stempel

d11138
Stempel


d11138
Textfeld
Standort der Stadtwerke Lage

d11138
Textfeld
Heßloh

d11138
Textfeld
Wissentrup

d11138
Rechteck


d11138
Textfeld
Netzkopplungspunkte
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Rechteck
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Rechteck
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Rechteck
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Rechteck


d11138
Textfeld
Ehrentrup




